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 T.U-13.1
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Abbruch Tür
Tür Neu DVS

Abbruch Tür
Tür Neu DVS

Abbruch Tür
Tür Neu T30-RS

Abbruch Tür
Tür Neu T30-RS

Abbruch Tür
Tür Neu T30-RS

Abbruch Tür
Tür Neu T30-RS

Abbruch Tür
Tür Neu T30-RS

Abbruch Tür
Tür Neu T30-RS + PB

Abbruch Tür
Tür Neu T30-RS+PB

Abbruch Tür
Tür Neu T30-RS +PB

88
5

22
.3

7
5.

63

Decke demont. /Ents.
Neue Decke

Decke demont. /Ents.
Neue Decke

Decke demont. /Ents.
Neue Decke

Decke demont. /Ents.
Neue Decke

PB neu

Decke demont. /Ents.
Neue Decke

Decke demont. /Ents.
Neue Decke Decke demont. /Ents.

Neue Decke F30 v. oben/unten

Abschottung Klimagerät
unter der Treppe in F90 
oder Klimagerät an anderen Ort

Decke demont. /Ents.
Neue Decke

Abbruch Wandverkleidung
Schallschutzpaneele an Wänden

2 x Türausschnitt erstellen 
Aussentür Stahlblech
Panikbeschlag

2 Bäume zu fällen 
Herrichten
Aushub
Stb-Fundamente/Wände
Stb-FT-Treppe

PB 

Abbruch Tür
Tür Neu T30-RS +PB

Tür neu
T30-RS + PB

Tür neu
T30-RS 

Tür neu
T30-RS 

Decke demont. /Ents.
Neue Decke F30 von oben/unten

Abtrennung
Schleuse F90-A

Abtrennung
Schleuse F90-A

Abtrennung
Umkleide F90-A

Decke Betonplatte
Fugen in F90 schließen o. 
Unterdecke F90

Abmauerung
Lagerraum F90-A

Decke Betonplatte
Fugen in F90 schließen o. 
Unterdecke F90

in EG Brüstung ausschneiden und 
anpassen an Ausstieg des Hebeliftes

Tür neu
T90

Bodenplatte Öffnen für
Fettabscheider?? 

Tür neu
T30-RS 

Tür neu
T30-RS 
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PLANSTAND:

PLAN-NR.:

MAßSTAB:

PLANUNG:

PLANUNGSPHASE:

PLANINHALT:

BAUHERR:

     VORABZUG

ALLE MAßE SIND VOR ORT VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN 
IST VOR AUSFÜHRUNG DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN. 

     ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

BAUORT:

STADT INGOLSTADT VERTRETEN 
DURCH DAS HOCHBAUAMT
SPITALSTR. 3
85049 INGOLSTADT

BAUVORHABEN:

T  0841 / 370 74    0
F  0841 / 370 74  24

Lothar Ahlswede
Beatrix Jost-ThemannA    J

Architekturbüro

Münchener-Straße 155
8 5 0 5 1  Ingolstadt

RAUMSCHIESSANLAGE IN DER
BEZIRKSSPORTANLAGE SÜD-WEST
MAXIMILIANSSTRASSE 25
85051  INGOLSTADT

KELLERGESCHOSSSCHIEßANLAGE

BRANDSCHUTZSANIERUNG DER SCHIEßANLAGE 
DER KÖNIGLICH PRIVILEGIERTEN 
FEUERSCHÜTZENGESELLSCHAFT INGOLSTADT 

ENTWURFSPLANUNG E-01

1:100

Ingolstadt  den 24.11.15

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)
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