
Sozialraum
KSB Büro

17.16 m²

Lift
3.72 m²

KSB Trockenlager

10.12 m²Treppenhaus
15.92 m²

a-a

a-a

( -3. 00 )

WM

Umbau  Bestand
Gebäude  B

KG
KG

Fluchtweg Fluchtweg

a-a

Gebäude  A

Umbau  Bestand

Neubau
Gebäude C

a-a

b-b

b-b

Elektro

Lüftungsgerät 
Umkleide+Werkraum

Werkraum
69.82 m²

Nebenraum Werken
33.84 m²

Hausanschluß
17.72 m²

Putzraum
16.87 m²

10.82 m²
Lüftung 2

19.29 m²
Werkstatt Hausm.

Lüftung 4

9.00 m²

Lüftungsgerät 
Küche

Heizraum

46.15 m²

Brennofen
6.00 m²

5.71 m² 10.26 m²

Lüftungsgerät 
Aula Speisesaal

Lüftung 3
12.53 m²

KSB Wäscheraum

10.10 m² Pelletslager

32.17 m²

Stuhllager 2 Stuhllager 3

Lager GS

37.20 m²

Flur Bestand KG
63.52 m²

Flur Neubau

32.69 m²

55.87 m²

Lüftung 1 - Neubau

1.25

1.50 90 1.50

RS

Lüftungsgerät 
Neubau

T30 T30

T30T30 T30 T30 T30 T30

T30T30

T30

4.
30

15
2.

54

3.99 15 1.20 30 24 3.73 30

2.
35

5
11

5

2.
64

14

25

5.01 25

14

Sporthalle

27.04

2

36

9.99 29 3.66 15 2.00 28 3.99 15 1.50 15 4.12 37

nicht unterkellert

8

35

8 20.04 14

25

5.01 25

18
20.55 5.83 10.06

22.61 5.79

nicht unterkellert

18

25

4.
45

16

25

6.
34

24
2.

41
25

14

7.
33

25

14

25 2.66 16 3.04 24

24 3.90 243 35

14 25 2.51 24 2.30 25 14

7.
86

4.
88

54 24 1.65 24 8

24 2.19 24

1.40 1.10 1.40

24
2.

41
25

14

3.31 1.00 70

25 67 1.00 3.38

22
.3

9

21
.2

8

B
ra

n
d

w
a
n

d
B

ra
n
d

w
a
n

d

Aussenkamin

15
1.

10
1.

40
50

15
3.

00

54 3.00 15 3.38 37

7.43

10 STG
17,2/308 STG

17,2/30

1
6

-3.08
-3.24

1
6

-3.08
-3.24

1
6

-3.08
-3.24

1
6

-3.08
-3.24

Raumhöhe 2,65

Puffers-
peicher

Pelletskessel

4.
30

24
15

.7
7

36

6.
99

28
2.

35
12

2.
64

38

18

3

T30

18

25

12
.3

0
1.

75
24

7.
28

25

14

1.
07

24
2.

25
24

3.
46

T60-RS


